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Dotyczy modyfikacji treści SIWZ na wykonanie robot adaptacji pomieszczęit szkolnych na
Przedszkole w Wiskitkach

W zwtązku z zapyĄaniem Wykonawcy jak podane nizej:
,,Dotyczy wyjaśnienia treści poz.Nr 55 branża e|e|<tryczna- przetarg nieo gran|czony na
remont Przedszkola w Wiskitkach.
W nawią7aniu do ogłoszonego przetargu na remont j.w. uprzejmie proszę o dokładne opisanie
poz.55brania elektryczna- montaz centrali wentylacyjnej. Proszę o podanie o jakącentralę
wentylacyjną chodzi inwestorowi. co miałoby wchodzic w sktad takiej centrali.''
Gmina Wiskitki dokonuje modyfikacji srwz polegającej na zmianie treści zapisu w
poz.55' przedmiar robÓt. branża elektryczna str. 44, kt ry otrzymuje nowe brzmienie:
,, KNR 5 0406-06 Montaz centrali wentylacyjnej szt. 1, ktory obejmuje montaz i dostawę
całego zestawu centrali wentylacyjnej powieszonej wtaz ze sterownikami tj. centrali
wentylacji mechanicznej o wydajności co najmniej 600m3/h np. Centrala Mistral 600p lub
rownowuŻna.
o danych technicznych centrali.
l) Strumien objętości powietrza nie mniej niż 600m3lh,
2) Spręi dyspozycyjny max 3l0-l00 Pa
3) Max pobor prądu 2 x 88 A
Ą Tasi|anie 230 Yl50 Hz
5) Srednica kroccÓw wentylacyjnych 250mm
o automatyce:
. 3 stopnioo,.y regulator wydajnoŚci wentylacji,
. układ przeciw zamrozeniowy,
- programator parametrow pracy
. sterowanie układem przeciwzamrozeniowym,
-uktad bez nagrzewnic.
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